LAULUU UE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

. . — Ne 57/2014
ngENTIFlCAQAO DA AMOSTRA? ,,,,,,,,, _ _w_{',':';_,:f_'_,-::;i:f,_,ff";f';:_j“‘";‘ -
Tipo de Abastecimento Instituigdo ou Responsavel
| SOLUGAO ALTERNATIVA COLETIVA POCO LINHA URUMBEVA
! Tipo de Agua:  N&o Tratada / In Natura
, Municipio: VARGEAO Data da Coleta: 15/01/2014  Hora da Coleta: 08:00
; Enderego do Local de Coleta: Linha Urumbeva
c Ponto de Coleta: Direto do Pogo Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA
Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 15:00
; Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/201 1)
r Cloro residual livre: mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigdo
 pH: 7,63 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicdo
e RESULTADOS ANALITICOS T
| < | | VALORES DE REFERENCIA
~ PARAMETROS { METODO | Portaria 2.914/MS de 12/12/2011 |
r,, ——e j — _,1 S e —
- Caracteristicas Fisico-Quimicas | j
| Turbidezz 1,30 UT i Nefelométrico | Méax. 5UT
|
Cor: 4,0 uH | Fotométrico J Max. 15 uH
| |
[ T o T T
- Caracteristicas Microbiolégicas ’ |
:? i ;
| Coliformes Totais: Presenga em 100ml ; Enzimético ' N&o se Aplica
' Echerichia coli: Presenca em 100ml |
|
|

Enzimatico i Auséncia em 100m|
|

CONCLUSAO

.A amostra analisada NAO ATENDE aos padrbes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
; de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas MICROBIOLOGICAS
| abordadas no presente laudo.
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N&o é permitida a reprodugéo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 16/01/2014 Bioguimico Responsavel



LAUDU DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

_ | N° 58/2014
(IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA J e
; Tipo de Abastecimento Instituicdo ou Responsavel i
; SOLUGAO ALTERNATIVA COLETIVA POGO SANTA CATARINA
fLTipo de Agua:  N3o Tratada / In Natura
; Municipio: VARGEAQ Data da Coleta: 15/01/2014 Hora da Coleta: 08:30
f Enderego do Local de Coleta: Linha Santa Catarina
‘ : Ponto de Coleta: Direto do Pogo Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA
\ Data de Entrada no Laboratério; 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 15:00
f Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre; mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicdo
' pH:7,05 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicao
RESULTADOS ANALITICOS o
i . ‘ | VALORES DE REFERENCIA
, PARAMETROS # METODO ' Portaria 2.914/MS de 12/12/2011
L . - ’ i
| Caracteristicas Fisico-Quimicas |
| Tubidez:  0,14UT Nefelométrico | Max. 5UT
f ; Max. 15 uH
i

i
i
|
|
Cor: 2,0 uH ! Fotométrico
!
Caracteristicas Microbiol6gicas {
|

Coliformes Totais: Auséncia em 100ml Enzimético N&o se Aplica
Echerichia coli; Auséncia em 100ml Enzimatico ) Auséncia em 100ml
i
' L | —
CONCLUSAO

|A amostra analisada ~ ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
; de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.
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Néo é permlt/da a reprodugao parC/al do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapecé, 16/01/2014 Bioguimico Responsavel



LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

OENTIEIS AR S e e e [ Ne 59/2014
r'DENT’FICAGAO DA AMOSTRA _ . . —— B —
; Tipo de Abastecimento Instituigdo ou Responsavel !
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO POGCO LINHA 1ZOTTON
Tipo de Agua:  Nio Tratada / In Natura
i
{ Municipio: VARGEAO Data da Coleta: 15/01/2014  Hora da Coleta: 08:40
| Enderego do Local de Coleta: Linha Izotton
J Ponto de Coleta: Direto do Pogo Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA
Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 15:00

Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011 ) _
i Cloro residual livre: mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigdo

' | pH:7,35 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicao

o RESULTADOS ANALITICOS T
R - T o - | VALORES DE REFERENCIA
| PARAMETROS | METODO | Portaria 2.914/MS de 12/12/2011
Ii.,.‘ e e — + — — —_— ; T e s et ]
| Caracteristicas Fisico-Quimicas ; ]
, Turbidez: 1,08 UT { Nefelométrico j Max. 5 UT
| Cor 3,0 uH | Fotométrico | Méx. 15 uH
| |
e e “‘}_‘._.—-—._.Aw_ﬁg._. j . S —— .
. Caracteristicas Microbiolégicas ;’ J
| . , i s

Coliformes Totais: Auséncia em 100mi | Enzimatico ,! N&o se Aplica
' Echerichia coli: Auséncia em 100m| | Enzimatico | Auséncia em 100m|
| |
L ’ _ ] _ .
B CONCLUSAO B

!A amostra analisada ~ ATENDE  aos padrées de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
| de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

|

|

N&o ¢é permitida a reprodugéo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 16/01/2014 Bioquimico Responsavel



LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

‘ S | ! 2 60 / 2014
IDENTIFICACAO DA AMOSTRA{ wa-—_g_«j»;:::;N__» :
| Tipo de Abastecimento Instituigdo ou Responsavel
, SISTEMA DE ABASTECIMENTO CASAN
j Tipo de Agua:  Tratada / Clorada
f Municipio: VARGEAO Data da Coleta: 15/01/2014  Hora da Coleta: 09:00
f Enderego do Local de Coleta: Av. 21 de Abril - Francisco Costa
w Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA
Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratorio:  15:00
f Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/201 1)
' Cloro residual livre: 1,49 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicdo
! pH 6,97 Entre 6,0 e 9,5 na rede de dustr:bungao
, - RESULTADOS ANALITICOS - o
! | VALORES DE REFERENCIA
‘ PARAMETROS | METODO | _Portaria 2.914/MS de 1211272011

Caracteristicas Fisico-Quimicas

e _ : o
' 1
|

Echerichia coli: Auséncia em 100m| Enzimatico Auséncia em 100m|

Turbidez: 2,09UT | Nefelométrico | Max. 5 UT
Cor: 4,0 uH | Fotométrico | Max. 15 uH

| Fluoreto: 0,65 mg/L f SPADNS/Colorimétrico | Max. 1,5 mg/L

L. —_ —_ T ——— | — e S

; i ,

| Caracteristicas Microbiolégicas "

|

| Coliformes Totais: Auséncia em 100m! {’ Enzimatico Néo se Aplica

|
|
|
|
|
|
|
i

CONCLUSAO

fA amostra analisada ~ ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.
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Nao € permitida a reprodugdo parcial do laudo

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapecé, 16/01/2014 Bioguimico Responsavel



LAUDU DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

- ONe 61 12014
‘IDENTIFICAQAO DA AMOSTRA’ 7 i L ——
; Tipo de Abastecimento Instituigdo ou Responsavel
A ; SISTEMA DE ABASTECIMENTO CASAN

4‘
f Tipo de Agua:  Tratada / Clorada
5 i Municipio: VARGEAO Data da Coleta: 15/01/2014 Hora da Coleta: 09:15
E Endereco do Local de Coleta: Rua Jodo Berte Neto - Sindicato
f Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA
" Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério:  15:00
‘ Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/201 1)
Cloro residual livre: 1,14 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicio
| pH:6,98 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicio

B B RESULTADOS ANALITICOS » -
: " | VALORES DE REFERENCIA
| PARAMETROS METODO Portaria 2.914/MS de 12/12/2011

| Caracteristicas Fisico-Quimicas

|

|

T I
i

|

|

|

!

| Turbidez: 0,16 UT | Nefelométrico Méx. 5 UT
Fluoreto: 0,60 mg/L | SPADNS/Colorimétrico Max. 15mg/L

e

f

|

i i ?
‘ Cor: 3,0 uH | Fotométrico i Max. 15 uH

: !

|

! i

| Caracteristicas Microbiolgicas |

i I

:

I

I

| Coliformes Totais: Auséncia em 100ml | Enzimético N&o se Aplica

i Echerichia coli: Auséncia em 100ml ;; Enzimatico Auséncia em 100m|
| ]

,L |

| CONCLUSAO

fA amostra analisada ATENDE  aos padrées de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
Ide 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.
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i

b _— . _

Néo ¢ permitida a reprodugdo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapecé, 16/01/2014 Bioquimico Responsavel



LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

S I Ne 62/2014
{l DENTIFICACAO DA AMOSTRA | - e ——— ————
| Tipo de Abastecimento Instituigdo ou Responsavel
LSIST‘EMA DE ABASTECIMENTO CASAN
; Tipo de Agua:  Tratada / Clorada
} Municipio: VARGEAO Data da Coleta: 15/01/2014 Hora da Coleta: 09:30
| Enderego do Local de Coleta: Rua Vicente Sponchiado - Cozinha Hospital
|
Ponto de Coleta: Apés a caixa Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA
Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério:  15:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
J Cloro residual livre: 1,21 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicdo
'ﬁ pH: 6,83 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicédo
L RESULTADOSANALITICOS
N i o | VALORES DE REFERENCIA
PARAMETROS METODO | Portaria 2.914/MS de 12/12/2011

|
B

o e e -

Caracteristicas Fisico-Quimicas

Turbidez: 0,20UT

! Nefelométrico
Cor: 4,0 uH ) Fotométrico
]
|

Max. 5 UT
Max. 15 uH

Fluoreto: 0,95 mg/L SPADNS/Colorimétrico Max. 1,5 mg/L

|
|
f
|
|
l
!
- , J{r
|
1
|
|

Caracteristicas Microbiologicas
i Coliformes Totais: Auséncia em 100ml ! Enzimatico N&o se Aplica
|

Echerichia coli; Auséncia em 100ml Enzimatico Auséncia em 100ml

CONCLUSAO

iA amostra analisada ATENDE  aos padrées de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
’ de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.
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Né&o é permitida a reprodugdo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 16/01/2014 Bioquimico Responsavel



LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

|

_ ] : [ Ne 63/2014 |
IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA — T ]
, Tipo de Abastecimento Instituicdo ou Responsavel

LEOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA POCO SANTO ANTONIO

‘ ]l Tipo de Agua:  Nao Tratada / In Natura

f Municipio: VARGEAQ Data da Coleta: 15/01/2014 Hora da Coleta: 10:00 |
| Enderego do Local de Coleta: Linha Santo Antonio
;’ Ponto de Coleta: Direto do Pogo Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA ‘
;f Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 15:00
| |
]i Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
| Cloro residual livre: mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigéo
L pH: 6,56 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicéo 5
L RESULTADOS ANALITICOS
| PARAMETROS | weTono Portata 2914115 de 1153011

|
l
Caracteristicas Fisico-Quimicas " v }

Turbidez: 0,18 UT Nefelométrico Max. 5 UT
| Cor: 4,0 uH Fotométrico / Max. 15 uH
] | . B
I
Caracteristicas Microbiolégicas ]
|
Coliformes Totais: Presenga em 100mi i Enzimatico N&o se Aplica

Echerichia coli: Auséncia em 100m| Enzimético ;'[ Auséncia em 100mi

——

|
g CONCLUSAO
{
5A amostra analisada ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

i

!

i

| . . . . N a . s an N . .
| Alerta: Presenga de coliformes totais, devendo ser investigada a origem da ocorréncia e tomadas providéncias imediatas de
§ caréter corretivo e preventivo, realizando em seguida nova andlise de coliformes
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|

|

i

Néo & permitida a reprodugéo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapecd, 16/01/2014 Bioquimico Responsavel



LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA| | N 6472014 |

1 Tipo de Abastecimento Instituicdo ou Responséver o o

; SISTEMA DE ABASTECIMENTO CASAN

: Tipo de Agua:  Tratada / Clorada

; Municipio: VARGEAO Data da Coleta: 15/01/2014 Hora da Coleta: 10:30

;’ Enderego do Local de Coleta: Acesso Esperidido Amin - Vilmar Gregianin

| Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA

! Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério:  15:00

, Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)

i Cloro residual livre: 1,03 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicdo

‘ pH: 7,31 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicio

r - RESULTADOS ANALITICOS T

! VALORES DE REFERENCIA

Portaria 2.914/MS de 12/12/2011

" PARAMETROS METODO

|

Caracteristicas Fisico-Quimicas : f
|

i

|

J

|

; Turbidez: 0,12UT Nefelométrico Max. 5 UT

' Cor: 5,0 uH i Fotométrico Max. 15 uH

.; Fluoreto: 0,66 mg/L SPADNS/Colorimétrico Max. 1,5 mg/L

. Caracteristicas Microbioldgicas i

{ Coliformes Totais: Auséncia em 100ml F Enzimatico N&o se Aplica
Echerichia coli: Auséncia em 100m! ; Enzimatico | Auséncia em 100ml
! |

|
! CONCLUSAO

?A amostra analisada ~ ATENDE  aos padrbes de potabilidade estabelecidos na Portaria N© 2.914/MS
fde 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.
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Né&o é permitida a reprodugéo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 16/01/2014 Bioguimico Responsavel



LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

| . i . Ne 65/2014
IDENTIFICACAO DA AMOSTRA| T A
Tipo de Abastecimento Instituicdo ou Responsavel
i SISTEMA DE ABASTECIMENTO CASAN

f Tipo de Agua:  Tratada / Clorada
{ Municipio: VARGEAO Data da Coleta: 15/01/2014 Hora da Coleta: 10:40
( Enderego do Local de Coleta: Rua Albino Tiecher
+ Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA
| Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 15:00
* Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
; Cloro residual livre: 1,11 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicao
: pH: 7,25 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicgo
| RESULTADOS ANALITICOS o
- ; . VALORES DE REFERENCIA
| PARAMETROS METODO J Portaria 2.914/MS de 12/12/2011
;r" ! s P11 e ssee R 1 s oAt — -
.| Caracteristicas Fisico-Quimicas !
Turbidez: 0,31 UT Nefelométrico  Max. 5UT
Cor: 4.0 uH Fotométrico ! Méx. 15 uH
Fluoreto: 0,62 mg/L SPADNS/Colorimétrico Méx. 1,5 mg/L
f Caracteristicas Microbioldgicas
Coliformes Totais: Auséncia em 100ml Enzimatico | N&o se Aplica
| Echerichia coli: Auséncia em 100ml Enzimatico Auséncia em 100ml
i - sy
CONCLUSAO ‘

/A amostra analisada  ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
i de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

Néo é permitida a reprodugdo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 16/01/2014 Bioquimico Responsavel



LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

M ToE - - | Ne 66 / 201 4
IDENTIFICACAO DA AMOSTRA| - A
! Tipo de Abastecimento Instituicdo ou Responsavel
‘ SISTEMA DE ABASTECIMENTO CASAN
; Tipo de Agua:  Tratada / Clorada
Municipio: VARGEAO Data da Coleta: 15/01/2014  Hora da Coleta: 11:00
Endereco do Local de Coleta: Rua Cezar Danielli - Posto Saude
' Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA DE MOURA FARIA
Data de Entrada no Laboratério: 15/01/2014 Horario de Entrada no Laboratério:  15:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011) 1
.! Cloro residual livre: 2,03 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicéo
l pH: 8,18 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuiggo
- RESULTADOSANALITICOS
| PARAVETROS | METODO | Porana 2 91418 do 1312201
Caractenstacas Fisico-Quimicas M"r j
| Turbidez: 0,15 UT ’ Nefelométrico ’ Max. 5 UT
. Cor 4,0 uH I Fotométrico | Max. 15 uH

Fluoreto: 0,59 mg/L { SPADNS/Colorimétrico | Max. 1,5 mg/L

Caracteristicas Microbiolégicas

e 4} B
|
j

- Coliformes Totais: Auséncia em 100mi . Enzimatico j N&o se Aplica
 Echerichia coli: Auséncia em 100ml | Enzimético . Auséncia em 100ml
| | |

CONCLUS/'\O |

!A amostra analisada ATENDE  aos padrées de potabilidade estabelecidos na Portaria N 2.914/MS

de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

i
|

}
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i

|
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Néo é permitida a reproducdo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 16/01/2014 Bioguimico Responséavel



