Estado de Santa Catarina

5 42 Secretaria de Desenvolvimento Regional

F Laboratorio Regional de Chapeco

Rua Dom Joaguim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecd/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

t

o e e s ey - Ne¢ 374 /2014
- IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA L
?lp:) de Abastecimento o In;tituiqéo ou Responsdvel
; SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA ; POCO ASSENTAMENTO BOA VISTA JARDIM
Tipo de Agua:  N&o Tratada / In Natura
“Municipio: VARGEAO : Data da Coleta: 19/02/2014 Hora da Coleta: 08:00
 Enderecgo do Local de Coléta: Assentamento Boa Vista Jardim
Ponto de Coleta: Direto do Pogo Nome do Coletador: SONIA FARINA
Data de Entrada no Laboratério: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigdo
pH: 6,70 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribui¢édo
T RESULTADOS ANALITICOS L
 paravETROS

Caracteristicas Fisico-Quimicas 5 ;
Turbidez: 0,49 UT . Nefelométrico | Max.5UT
Cor: 2,0 uH | Fotométrico Max. 15 uH

Caracteristicas Microbiolégicas

Coliformes Totais: Presenca em 100ml Enzimatico Nao se Aplica
Echerichia coli: Auséncia em 100ml Enzimatico Auséncia em 100ml
|
T ‘ CONCLUSAO ] ]

A amostra analisada ATENDE  aos padroes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

Alerta: Presenca de coliformes totais, devendo ser investigada a origem da ocorréncia e tomadas providéncias imediatas de
caréater corretivo e preventivo, realizando em seguida nova andlise de coliformes

Nao é permitida a reprodugéo parcial do laudo.

.. Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 20/02/2014 Bioquimico Responsavel
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Laboratorio Regional de Chapecé

Rua Dom Joaguim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecd/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

e E | Ne 375/2014
IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA ) L e
" Tipo de Abastecimento Instituicdo ou Responséavel
- SOLUGAO ALTERNATIVA COLETIVA ’ POGO GRAMAS
Tipo de Agua:  N&o Tratada/ In Natura
“Municipio: VARGEAO : Data da Coleta: 19/02/2014 Hora da Coleta: 08:20
Endereco do Local de Col‘eta: -Linha Gramas
Ponto de Coleta: Direto do Pogo Nome do Coletador: SONIA FARINA
‘Data de Entrada no Laboratério: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo _ VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigdo
pH: 7,20 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuigdo
T RESULTADOS ANALITICOS -
. PARAMETROS METODO VALORES DE REFERENCIA

Portaria 2.914/MS de 12/12/2011

' Caracteristicas Fisico-Quimicas

Turbidez: 1,49 UT Nefelométrico ) ) Max. 5 UT
Cor: 4,0 uH Fotométrico ‘ Max. 15 uH

Caracteristicas Microbiologicas

Coliformes Totais: Presenga em 100ml Enzimatico Nao se Aplica
Echerichia coli: Presenga em 100mi 3 Enzimatico ' Auséncia em 100m!
N CONCLUSAO ]

‘A amostra analisada NAO ATENDE aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
_de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas MICROBIOLOGICAS
. abordadas no presente laudo.

Nao é permitida a reproducéo parcial do laudo.

.. Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 20/02/2014 Bioguimico Responsavel
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‘“ Laboratorio Regional de Chapecd
5 Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecé/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

e . 1 [ Ne  376/2014
IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA B - IR
' Tipo de Abastecimento Instltuuqao ou Responsavel
i SOLUGAO ALTERNATIVA COLETIVA ‘ POGO MARINI
Tipé de Agua: Nao Tratada / In Natura -
. Municipio: VARGEAO - Data da Coleta: 19/02/2014 Hora da Coleta: 08:50
' Enderego do Local de Coleta: - Linha Marini
Ponto de Coleta: Direto do Pogo Nome do Coletador: SONIA FARINA
| Data de Entrada no Laboratorio: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribui¢&o
pH: 6,21 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribui¢ao
- RESULTADOS ANALITICOS -
| N ’ “VALORES DE REFERENCIA
. PARAMETROS METODO Portaria 2.914/MS de 12/12/2011
' Caracteristicas Fisico-Quimicas
1 Turbidez: 16,1 UT Nefelométrico Max. 5 UT
Cor: 37 uH Fotomeétrico Max. 15 uH
Caracteristicas Mlcroblologlcas ,
| Coliformes Totais: Auséncia em 100ml Enzimatico o N&o se Aplica
1 Echerichia coli: Auséncia em 100ml -1 Enzimatico Auséncia em 100ml
T CONCLUSAO

' 'A amostra analisada NAO ATENDE aos padrdes de potabilidade estabelecndos na Portaria N2 2.914/MS
! de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas FiSICO-QUIMICAS,
| | abordadas no presente laudo.

I
|

|
1
i

Néo é permitida a reprodugdo parcial do {audo.

.. Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapecd, 20/02/2014 Bioquimico Responsavel
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o Laboratério Regional de Chapecéd

% Rua Dom Joaquum Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapeco/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

s e e ~ , L Ne 377 / 2014
IDENTIFICAGAC DA AMOSTRA, ,« B ml::;j e
“Tipo de Abastecimento o lnstntum;ao ou Responsavel
SOLUGAO ALTERNATIVA COLETIVA ’ FONTE ANGELO CAPELINO
" Tipo de Agua:  N&o Tratada / In Natura
- Municipio: VARGEAO : Data da Coleta: 19/02/2014 Hora da Coleta: 09:20
Endereco do Local de Colyeta: -Acesso Esperidido Amim
' Ponto de Coleta: Direto da Nascente / Fonte Nome do Coletador: SONIA FARINA
' Data de Entrada no Laboratdrio: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicdo
pH: 7,40 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuigao
T RESULTADOS ANALITICOS e
. VALORES DE REFERENCIA
PARAMETROS , METODO Portaria 2.914/MS de 12/12/2011

Caractenstncas FlSlco-melcas

Turbidez: 0,46 UT 4 ‘ | Nefelométrico Max. 5 UT
Cor: 1,0 uH | Fotométrico Max. 15 uH

Caracteristicas Mlcroblologlcas

Coliformes Totais: Auséncia em 100ml Enzimatico N&o se Aplica
Echerichia coli: Auséncia em 100mi Enzimatico : Auséncia em 100ml
[T RS - FEs, ‘;,.“ - e mEmL
CONCLUSAO

-A amostra analisada ATENDE  aos padrbes de potabilidade estabelectdos na Portaria N2 2.914/MS
_de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

N&o é permitida a reprodugéo parcial do laudo.

. Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
- Chapeco, 20/02/2014 Bioquimico Responsével
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Laboratério Regional de Chapeco

Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapeco/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

e g | Ne 37812014
lDENTlFlCAGAO DA AMOSTRAi e I R . o e T e T
Tipo de Abastecimento Institui¢do ou Responsavel
SISTEMA DE ABASTECIMENTO . CASAN
Tipo de Agua:  Tratada / Clorada
Municipio: VARGEAO | ' Data da Coleta: 19/02/2014  Hora da Coleta: 09:40
: Endereco do Local de Coleta: - Avenida 21 de Abril - Creche ‘
Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA FARINA
' Data de Entrada no Laboratorio: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: 0,11 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigao
pH: 6,91 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicao
T T T RESULTADOSANALITICOS .
. R [ VALORES DE REFERENCIA
. PARAMETROS METODO Portaria 2.914/MS de 12/12/2011
N [ERUE A . r— e UV — o .,wm__?____A.,,_,_,,_,__,ﬁd.,vw.‘.;..__.____..‘._.___..__Wﬁ SR R—————EY nmre e e = -
Caracteristicas Fisico-Quimicas
Turbidez: 1,16 UT Nefelométrico Max. 5 UT
Cor: 6,0 uH ) Fotométrico Max. 15 uH
{
R e e 1" e e e e
Caracteristicas Microbiologicas | ,
Coliformes Totais: Auséncia em 100ml Enzimatico NZo se Aplica
Echerichia cofi: Auséncia em 100mi - Enzimatico : | Auséncia em 100ml
] ) CONCLUSAO i

A amostra analisada  ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
"de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presenfe laudo.

Nao & permitida a reprodugéo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 20/02/2014 Bioquimico Responsavel
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Laboratorio Regional de Chapeco

Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapeco/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

| e ONe 379/2014
IDENTIFICAGAODAAMOSTRA| o
' Tipo de Abastecimento Instituicio ou Responsavel
SISTEMA DE ABASTECIMENTO ] CASAN
Tipo de Agua: Tratada / Clorada
Municipio: VARGEAO - Data da Coleta: 19/02/2014 Hora da Coleta: 10:00
Enderego do Local de Coleta: ‘Rua Vicente Sponchiado - Hospital
Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA FARINA
- Data de Entrada no Laboratdrio: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: 0,93 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribui¢ao
pH: 7,27 Entre 6,0 e 9,5na rede de distribuicdo
- B RESULTADOS ANALITICOS S
* i VALORES DE REFERENCIA
PARAMETROS \ METODO Portaria 2.914/MS de 12/12/2011
Caracteristicas Fisico- Qunmlcas ;
Turbidez: 1,08 UT t * Nefelométrico ‘ ) Max. 5 UT
Cor: 3,0 uH | Fotométrico ' Max. 15 uH
Fluoreto: 0,75 mg/L SPADNS/Colonmetnco Max 1,5 mg/L
Caracteristicas Mlcroblologlcas * _
Coliformes Totais: Auséncia em 100ml ! Enzimatico ' Néo se Aplica
Echerichia coli: Auséncia em 100ml | Enzimatico Auséncia em 100ml
%,
T i CONCLUSAO

‘A amostra analisada ~ ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

Ndo é permitida a reprodugdo parcial do laudo.
.. Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 20/02/2014 Bioquimico Responséavel “
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Laboratério Regional de Chapeco

Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapec/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

= B

S —_— i Ne 38072014
IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA, e e
Tipo de Abastecimento

Instituigdo ou Responsavel
SISTEMA DE ABASTECIMENTO ' CASAN

'Tipo de Agua:  Tratada / Clorada

Municipio: VARGEAO : Data da Coleta: 19/02/2014 Hora da Coleta: 10:20
- Enderego do Local de Coléta: -Izidora e Helena - Peti
Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA FARINA
Data de Entrada no Laboratorio: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo v VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: 0,29 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigao
pH: 7,15 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuicdo

- ~ RESULTADOSANALITICOS .
- | . VALORES DE REFERENCIA
PARAMETROS METODO Portaria 2.914/MS de 12/12/2011

Caracteristicas Fisico-Quimicas

Turbidez: 1,15UT | Nefelométrico . . Max. 5 UT
Cor. 6,0 uH - Fotométrico . - Max. 15uH
Fluoreto: 0,84 mg/L | SPADNS/Colorimétrico | Max. 1,5 mg/L

Caracteristicas Microbioldgicas

Coliformes Totais: Auséncia em 100m| . Enzimatico Nao se Aplica
Echerichia coli: Auséncia em 100ml | Enzimatico Auséncia em 100ml
B C@NCLUSA@‘" o T o

A amostra analisada ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
. de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

Néo é permitida a reprodugéo parcial do laudo.

.. Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapecé, 20/02/2014 _ Bioquimico Responsavel
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42 Secretaria de Desenvolvimento Regional

. Laboratorio Regional de Chapeco

Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapec6/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

P

S N2 381/2014
IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA - T
~Tipode Abastecimento o lﬁs}}t;iqéo ou Responsével
' SISTEMA DE ABASTECIMENTO ) CASAN
Tipé de Agua: Tratéda { Clorada
Municipio: VARGEAO ~ Data da Coleta: 19/02/2014  Hora da Coleta: 10:40
Endereco do Local de Coleta: -Rua 1 de maio - Fortunato Danielli
Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA FARINA
. Data de Entrada no Laboratério: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: 0,60 mg/L. Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigéo
- pH: 7,48 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuigdo
o T RESULTADOS ANALITICOS -
PARAMETROS | METODO | punia s o1aS de 12122011

Caracteristicas Fisico-Quimicas

Turbidez: 1,12UT Nefelometrico Max. 5 UT
Cor: 4,0 uH ) Fotométrico ‘ Max. 15 uH
Fluoreto: - 0,69 mg/L SPADNS/Colorimétrico | Max. 1,5 mgiL

Caracteristicas Microbiologicas

Coliformes Totais: Auséncia em 100ml | Enzimatico Nao se Aplica
Echerichia coli: Auséncia em 100ml ‘ Enzimatico - Auséncia em 100ml
B CONCLUSAO

A amostra analisada ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecidos na Portaria N2 2.914/MS
“de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

Néo é permitida a reprodugéo parcial do laudo.

. Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 20/02/2014 Bioquimico Responsavel
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& | aboratorio Regional de Chapeco
Rua Dom Joaquim Domingues de Qliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecd/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

e e e

— ‘ Ne 382 / 2014

IDENTIFICAQAO DA AMOSTRA - B e
5 T|po de Abastecimento Institui¢do ou Responsavel

' SISTEMA DE ABASTECIMENTO CASAN

Tipo de Agua:  Tratada / Clorada

- Municipio: VARGEAO , Data da Coleta: 19/02/2014  Hora da Coleta: 11:00
Enderego do Local de Coleta: -Rua 7 de Setembro - Colégio Kyrano

- Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA FARINA

' Data de Entrada no Laboratério: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00

Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)

Cloro residual livre: 0,01 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuicao
pH: 6,75 Entre 6,0e9,5na rede de distribuigao
e RESULTADOS ANALITICOS e
PARAMETROS E METODO pm;ﬁRQE; ‘Z&?iﬁ?ﬁ%‘%’& d
: Caracteristicas FlSico-Quimicas {\
‘ Turbidez: 1,40 UT Nefelométrico 1 Max. 5 UT
Cor: 50 uH | Fotométrico - Max. 15 uH
Fluoreto: 0,90 mg/L ) SPADNS/Colorimétrico Méx. 1,5 mglL
Caracteristicas Microbiolbgicas
Coliformes Totais: Auséncia em 100ml | Enzirﬁético ~ i Nao se Aplica
Echerichia coli; Auséncia em 100ml E i Enzimatico | . Ausénciaem 100ml
|
T T CONCLUSAO

A amostra analisada  ATENDE  aos padrbes de potabilidade estabelecidos na Portarla N° 2.914/MS
' de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente laudo.

Nao é permmda a reprodugao parcial do laudo
Adriana Maria Metisio - CRF-SC 3012 C
Chapeco, 20/02/2014 Bioquimico Responsavel
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Laboratdrio Regional de Chapecd

’ Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapec6/SC - CEP 89.805-170 - Fone: (49) 3323-6751

LAUDO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

| 0
N 38372014
IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA| o L~ 120

- Tipo de Abastecimento Instituigdo ou Responsével
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO 4 CASAN

Tipo de Agua:  Tratada / Clorada

. Municipio: VARGEAO - Data da Coleta: 19/02/2014 Hora da Coleta: 11:30
Enderego do Local de Coieta: 'Rua Professora Guilhermina - Jardim Alencar
' Ponto de Coleta: Direto da Rede / Cavalete Nome do Coletador: SONIA FARINA
Data de Entrada no Laboratério: 19/02/2014 Horario de Entrada no Laboratério: 16:00
Leituras em campo VALORES DE REFERENCIA (Portaria 2.914/MS de 12/12/2011)
Cloro residual livre: 0,35 mg/L Min. 0,2 mg/L na rede de distribuigao
pH: 6, 89 Entre 6,0 e 9,5 na rede de distribuigao
e RESULTADOS ANALITICOS ” T

z 1 T VALORES DE REFERENCIA
| PARAMETROS ! METODO | Portaria 2.914/MS de 12/12/2011

- TR E—————— e [

i
H

Caractenstlcas Fisico- Qu:macas g

Turbidez: 1,05 UT | Nefelomeétrico Méx. 5 UT
Cor: 3,0 uH , Fotométrico o Max. 15 uH
Fluoreto: 0,82 mg/L | SPADNS/Colorimétrico Max. 1,5 mgIL

Caracteristicas Mlcroblolégicas

Coliformes Totais: Auséncia em 100ml - | Enzimatico t N&o se Aplica
Echerichia coli: Auséncia em 100ml Enzimatico ! © Auséncia em 100ml
CONCLUSAO

%A amostra analisada  ATENDE  aos padrdes de potabilidade estabelecndos na Portaria N2 2.914/MS
de 12/12/2011 no que se refere as caracteristicas abordadas no presente Iaudo

Nao é permitida a reprodugéo parcial do laudo.

Adriana Maria Merisio - CRF-SC 3012
Chapeco, 20/02/2014 Bioquimico Responsavel



